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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITAR!@ W GARWOLINI
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W GARWOLINIE]
ul. Kard. S. Wyszynskiego 13, 08-400 Garwolin
tel ffax: 25 684 35 95; e-mail: psse.garwolin@pis.gov.pl; http://www.garwolin.psse.waw.pl/

Garwolin, dn.27.12.2016 r.
HK.4110.183.2016
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Na podstawie:

e art, 4 ust.] pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowe] Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z2015 1.
poz. 1412, z pozn. zm.)

e art. 12 ust.] ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekdéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 139, z p6zn. zm.)

o § 19 ust.] rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawic jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.4102.1.4.2016 z poboru prébek
wody, dokonanego w dniu 20.01.2016 r. z wodociagu Zelechow PGR:
Urzad Miasta Zelechéw, ul. Pitsudskiego
i na podstawie uzyskanych wynikow badan ww. probek: Sprawozdanie z badan Nr OL-
LBW.6210.25.2016 z dnia 21.01.2016 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami zatacznika nr 10 do
ww. rozporzadzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.4101.1.13.2016 z poboru prébek
wody, dokonanego w dniu 23.02.2016 r., w ramach kontroli wewng¢trznej z ww. wodociagu:
Stacja Uzdatniania Wody - Zelechéw PGR
i na podstawic uzyskanych wynikéw badan ww. probek: Sprawozdanie z badan Nr OL-
LBW.6211.325.2016 z dnia 25.02.2016 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami zatacznika nr 10
do ww. rozporzadzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.4102.1.35.2016 z poboru probek
wody, dokonanego w dniu 05.04.2016 r., z sieci ww. wodociggu:
Pickarnia GS, ul. Pitsudskiego
i na podstawic uzyskanych wynikoéw badan ww. probek, numery sprawozdan: OL-
LBW.6210.353.2016 z dnia 08.04.2016 r., OL-LBW.6210.354.2016 z dnia 12.04.2016 r., OL-
LBW.6210.355.2016 r., z dnia 18.04.2016 r., OL-LBW.6210.356.2016 r., z dnia 02.05.2016 r.
wykonanych zgodnie z wymaganiami zatacznika nr 10 do ww. rozporzadzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.4101.1.65.2016 z poborem prob
wody dokonanym w dniu 23.08.2016 r. w ramach kontroli wewng¢trznej z sieci ww. wodociagu:
Urzad Miasta Zelechow, ul. Pitsudskicgo
1 na podstawie uzyskanych wynikéw badan ww. prébek: Sprawozdanie z badan OL-LBW.6211.
1937.2016 z dnia 26.08.2016 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami zalgcznika nr 10 do ww.
rozporzadzenia,



po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.4102.1.85.2016 z poboru probek
wody, dokonanego w dniu 07.09.2016 1., z sieci ww. wodociggu:
Piekarnia GS, ul. Pitsudskiego
i na podstawic uzyskanych wynikéw badan ww. probek: Sprawozdanie z badafn Nr OL-

LBW.6210.878.2016 z dnia 14.09.2016 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami zalgcznika nr 10
do ww. rozporzadzenia,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie
stwierdza przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi
z wodociagu Zelechéw PGR
zarzadzanego przez Zaklad Gospodarki Komunalnej Zelechéw
ul. Waisenberga 1, 08-430 Zelechow
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Otrzymuja:
. Zaktad Gospodarki Komunalnej, ul. Waisenberga 1, 08-430 Zelechow
Urzad Miejski w Zelechowie, ul Pitsudskiego 47, 08-430 Zelechow
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GARWOLINIE
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W GARPWOLIN
ul. Kard. S. Wyszynsk|ego 13, 08-400 Garwol 2
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Garwolin, dn.21.12.2016 1.
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Na podstawie:

o art. 4 ust.] pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (Dz. U. z2015 1.
poz. 1412, z pdézn. zm.)

e art. 12 ust.] ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz. U. z 2015 1. poz. 139, z p6zn. zm.)

e § 19 ust.1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczone] do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 . poz. 1989)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK .4102.1.3.2016 z poboru probek
wody, dokonanego w dniu 20.01.2016 r. z wodociggu Goniwilk:
Szkota Podstawowa — Goniwilk; Zaktad Gospodarki Komunalnej - Zelechow
i na podstawic uzyskanych wynikow badan ww. probek: Sprawozdanic z badan Nr OL-
LBW.6210.23-24.2016 z dnia 21.01.2016 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami zatacznika nr 10
do ww. rozporzadzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.4101.1.10.2016 z poboru probek
wody, dokonanego w dniu 23.02.2016 r., w ramach kontroli wewnetrznej z ww. wodociggu:
Stacja Uzdatniania Wody - Goniwilk Nowy
i na podstawie uzyskanych wynikéw badan ww. probek: Sprawozdanie z badan Nr OL-
LBW.6211.322.2016 z dnia 25.02.2016 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami zalacznika nr 10
do ww. rozporzadzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.4102.1.33.2016 z poboru prébek
wody, dokonanego w dniu 05.04.2016 r., z sieci ww. wodociggu:
Szkota Podstawowa - Goniwilk
i na podstawie uzyskanych wynikow badan ww. probek, numery sprawozdan: OL-
LBW.6210.349.2016 zdnia 15.04.2016 r., OL-LBW.6210.350.2016 z dnia 12.04.2016 r., OL-
LBW.6210.351.2016 r., z dnia 18.04.2016 r., OL-LBW.6210.352.2016 r., z dnia 02.05.2016 r.
wykonanych zgodnie z wymaganiami zatacznika nr 10 do ww. rozporzadzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.4101.1.44.2016 z poborem préb
wody dokonanym w dniu 29.06.2016 r. w ramach kontroli wewnetrznej z sieci ww. wodociagu:
Zaktad Gospodarki Komunalnej - Zelechow
i na podstawie uzyskanych wynikéw badan ww. prébek: Sprawozdanie z badan OL-LBW.6211.
1411.2016 z dnia 04.07.2016 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami zatacznika nr 10 do ww.
rozporzadzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.4101.1.62.2016 z poboru prébek
wody, dokonanego w dniu 23.08.2016 r., w ramach kontroli wewngtrznej z sieci ww. wodociggu:
SUW Goniwilk - woda podawana do sieci



i na podstawic uzyskanych wynikéw badan ww. probek: Sprawozdanie z badait Nr OL-LBW.6211.
1934.2016 z dnia 26.08.2016 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami zalacznika nr 10 do ww.
rozporzadzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.4102.1.84.2016 z poboru préobek
wody, dokonancgo w dniu 07.09.2016 r., z sieci ww. wodociagu:
Zaktad Gospodarki Komunalnej - Zelechéw; Szkota Podstawowa - Goniwilk
i na podstawic uzyskanych wynikéw badan ww. probek: Sprawozdanie z badan Nr OL-
LBW.6210.876-877.2016 z dnia 14.09.2016 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami zatacznika nr
10 do ww. rozporzadzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru prébek wody, dokonanego w dniu 18.10.2016 r., z sicci
ww. wodociagu: SUW Goniwilk
1 na podstawie uzyskanych wynikéw badan ww. probek: Sprawozdanie z badan Nr 349016/16/SOK
zdnia 02.11.2016 r., wykonanych zgodnie 2z wymaganiami zatacznika nr 10 do ww.
rozporzadzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.4101.1.85.2016 z poboru prébek
wody, dokonanego w dniu 14.11.2016 r., w ramach kontroli wewngtrznej z sieci ww. wodociagu:
Zaktad Gospodarki Komunalnej - Zelechow
i na podstawie uzyskanych wynikow badan ww. probek: Sprawozdanic z badan Nr OL-LBW.6211.
2806.2016 z dnia 17.11.2016 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami zatacznika nr 10 do ww.
rozporzadzenia,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie
stwierdza przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi
z wodociggu Goniwilk
zarzadzanego przez Zaklad Gospodarki Komunalnej Zelechéw
ul. Waisenberga 1, 08-430 Zelechow

Otrzymuja: .
1. Zaktad Gospodarki Komunalnej, ul. Waisenberga 1, 08-430 Zelechow

Urzad Miejski w Zelechowie, ul Pitsudskiego 47, 08-430 Zelechow
3. Aa
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GAR /LINlE
POWIATOWA STACJA SANITARN MIOLOGICZNA W GARWOLINIE|
ul. Kard. S. Wyszynsklego 13, 08-400 Garwalin
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Na podstawie:

e art. 4 ust.] pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.
z 2015 1. poz. 1412, z pdzn. zm.)

e art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekdéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 139, z p6zn. zm.)

e § 19 ust.1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakoS$ci wody
przeznaczongej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.4101.1.11.2016 z poboru probek
wody, dokonanego w dniu 23.02.2016 r. w ramach kontroli wewngtrznej z wodociagu Piastow:
SUW Piastéow — woda podawana do sieci
i na podstawie uzyskanych wynikow badan ww. probek: Sprawozdanie z badan Nr OL-LBW.6211.
323.2016 z dnia 25.02.2016 r., wykonanych zgodnic z wymaganiami zalgcznika nr 10 do ww.
rozporzadzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.4102.1.19.2016 z poboru probek
wody, dokonanego w dniu 08.03.2016 r., z sieci ww. wodociggu:
Szkola Podstawowa — Wola Zelechowska
i na podstawic uzyskanych wynikéw badan ww. prébek, numery sprawozdan: OL-LBW.6210.
227.2016 zdnia 17.03.2016 r., OL-LBW.6210.228.2016 z dnia 14.03.2016 r., OL-LBW.6210.
229.2016 r., z dnia 10.03.2016 r., OL-LBW.6210.230.2016 r., z dnia 25.03.2016 r. wykonanych
zgodnic z wymaganiami zatacznika nr 10 do ww. rozporzadzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.4101.1.45.2016 z poboru prébek
wody, dokonanego w dniu 29.06.2016 r., w ramach kontroli wewngtrznej z ww. wodociagu:
Szkota Podstawowa — Stefanow
i na podstawie uzyskanych wynikéw badan ww. probek: Sprawozdanie z badan Nr OL-LBW.6211.
1412.2016 z dnia 04.07.2016 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami zatacznika nr 10 do ww.
rozporzadzcenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.4102.1.67.2016 z poboru probek
wody, dokonanego w dniu 20.07.2016 r., z sieci ww. wodociagu:
Szkota Podstawowa — Wola Zelechowska, Szkola Podstawowa — Stefanow
1 na podstawie uzyskanych wynikéw badan ww. probek: Sprawozdanie z badan Nr OL-LBW.6210.
727-728.2016 z dnia 21.07.2016 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami zalacznika nr 10 do ww.
rozporzadzenia

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.4101.1.63.2016 z poborem préb
wody dokonanym w dniu 23.08.2016 r. w ramach kontroli wewng¢trznej z sieci ww. wodociagu:
SUW Piastow — woda podawana do sieci



1 na podstawie uzyskanych wynikow badan ww. probek: Sprawozdanie z badan OL-LBW.6211.
1935.2016 z dnia 26.08.2016 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami zatacznika nr 10 do ww.
rozporzadzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru probek wody, dokonancgo w dniu 18.10.2016 r., z siect
ww. wodociggu: SUW Piastow
i na podstawie uzyskanych wynikow badan ww. probek: Sprawozdanie z badan Nr 349017/16/SOK
z dnia 02.11.2016 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami zatacznika nr 10 do ww. rozporzadzenia

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.4101.1.86.2016 z poborem prob
wody dokonanym w dniu 14,11.2016 r. w ramach kontroli wewngtrznej z sicci ww. wodociagu:
SUW Piastéow — woda podawana do sieci
i na podstawie uzyskanych wynikéw badan ww. probek: Sprawozdanie z badan OL-LBW.6211.
2807.2016 z dnia 17.11.2016 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami zalacznika nr 10 do ww.
rozporzadzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.4102.1.115.2016 z poboru probek
wody, dokonanego w dniu 14.12.2016 r., z sieci ww. wodociggu:
Szkota Podstawowa — Wola Zelechowska, Szkota Podstawowa — Stefanéw
i na podstawic uzyskanych wynikow badan ww. probek: Sprawozdanic z badan Nr OL-LBW.6210.
1301-1302.2016 z dnia 16.12.2016 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami zalacznika nr 10 do
ww. rozporzadzenia

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie
stwierdza przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi
z wodociagu Piastow
zarzadzanego przez Zaklad Gospodarki Komunalnej Zelechow
ul. Waisenberga 1, 08-430 Zelechow

Otrzymuja: .
1. Zaktad Gospodarki Komunalnej, ul. Waisenberga 1, 08-430 Zelechow

2. Urzad Miejski w Zelechowie, ul Pitsudskicgo 47, 08-430 Zelechow
3. Aa
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Na podstawie:

o art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitamej (Dz. U.
22015 r. poz. 1412, 2z pézn. zm.)

e art. 12 ust.] ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekow (Dz. U. z 2015 r. poz. 139, z pozn. zm.)

o § 19 ust.1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.4101.1.12.2016 z poboru prébek
wody, dokonanego w dniu 23.02.2016 r. w ramach kontroli wewngctrznej z wodociggn Zelechéw
Osiedle ul. Ogrodowa: Gimnazjum ul. Ogrodowa, Zelechow
i na podstawie uzyskanych wynikéw badan ww. probek: Sprawozdanic z badan Nr OL-LBW.6211.
324.2016 z dnia 25.02.2016 r., wykonanych zgodnic z wymaganiami zatacznika nr 10 do ww.
rozporzadzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.4102.1.43.2016 z poboru prébek
wody, dokonanego w dniu 26.04.2016 r., z sieci ww. wodociagu:
Publiczne Przedszkole ul. Ogrodowa, Zelechow
i na podstawie uzyskanych wynikéw badan ww. probek, numery sprawozdan: OL-LBW.6210.
441.2016 zdnia 02.05.2016 r., OL-LBW.6210.442.2016 z dnia 05.05.2016 r., OL-LBW.6210.
443.2016 r., z dnia 12.05.2016 r., OL-LBW.6210.444.2016 r., z dnia 13.05.2016 r. wykonanych
zgodnie z wymaganiami zatacznika nr 10 do ww. rozporzadzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.4102.1.66.2016 z poboru probek
wody, dokonanego w dniu 20.07.2016 r., z sieci ww, wodociggu:
Publiczne Gimnazjum Zelechéw, ul. Ogrodowa
i na podstawie uzyskanych wynikéw badan ww. probek: Sprawozdanie z badan Nr OL-LBW.6210.
726.2016 z dnia 21.07.2016 r., wykonanych zgodnic z wymaganiami zalacznika nr 10 do ww,
rozporzadzenia

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.4101.1.64.2016 z poborem prob
wody dokonanym w dniu 23.08.2016 r. w ramach kontroli wewnetrznej z sieci ww. wodociggu:
SUW Zelechow Osiedle ul. Ogrodowa — woda podawana do sieci
1 na podstawie uzyskanych wynikéw badan ww. probek: Sprawozdanic z badan OL-LBW.6211.
1936.2016 z dnia 26.08.2016 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami zatacznika nr 10 do ww.
rozporzadzenia,



po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.4102.1.114.2016 z poboru probek
wody, dokonanego w dniu 14,12.2016 r., z sieci ww. wodociagu:
Publiczne Przedszkole Zclechéw, ul. Ogrodowa
1 na podstawic uzyskanych wynikow badan ww. probek: Sprawozdanic z badai Nr OL-LBW.6210.
1300.2016 z dnia 16.12.2016 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami zalacznika nr 10 do ww.
rozporzadzenia

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie
stwierdza przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi
z wodociagu Zelechoéw Osiedle ul. Ogrodowa
zarzadzanego przez Zaklad Gospodarki Komunalnej Zelechow
ul. Waisenberga 1, 08-430 Zelechow

Otrzymuja: _
1. Zaklad Gospodarki Komunalnej, ul. Waisenberga 1, 08-430 Zelechow

2. Urzad Miejski w Zelechowie, ul Pitsudskiego 47, 08-430 Zelechow
3. Aa



