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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-SC9-T3)-21) *

Pan KRZYSZTOF KOZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0121/09

adres zamieszkania ul. POZNANSKA 107 M 41, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnju 2020-01-31 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby inzynierow Budownictwa,

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 20061 Nr 130 poz. 1450 dane w postaci
elektronicznej apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wagledem skutkdw prawnyeh dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczrymi,)

* Weryfikacje poprawnosei danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego radwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierow Budownictwa www. piib.org.pl fub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwe] Okrggowej 1zby indynierdw
Budownictwa.
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Mazowiccka Okregowa lzba Inzynicréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r,
Olregowa Komisja Kwalifikacyjna
svgn. akt. MAZ/T131/876/15/8

DECYZJA

Na podstawic arl. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 1, poz. 1946) i art. 12
ust. 1 pkt 115, ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz
§ 101 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 7 dnia 11 wrzesnia 2014 v,
w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz
po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Krzysztof Kozak
ur, dnia 2 listopada 1975 roku w Siedlcach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
numer ewidencyjny MAZ/0538/PBE/15
do projektowania
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji i urzgdzen
clektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku 7z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
[nzynicrow  Budownictwa w  Warszawie, za posrednictwem  Okregowej Komisji
Kwalifikacyjne] Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia,

Sktad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz, Krzysztof Latoszek

mgr inz Krzysztof Karol Booss

g +



Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Krzysztofowi Kozak
ur. dnia 2 listopada 1975 roku w Siedleach

numer ewidencyjny MAZ/0538/PBE/15
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
clektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowarniajg do:

[ w specjalnodel instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzgdzen elektrycznych
1 clektroenergetyeznych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych,
w odniesieniu do obicktu budowlanego takicgo jak: sicci, instalacje i wrzgdzenia
elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra. wraz 7 instalacjami | urzgdzeniami  technicznymi
zasilania, w tym kolcjowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej, sicci trakcyjne
metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

Il w specjalnodei instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

dr hab, inz, Lugeniusz Koda, prof. nadzw, ..o, g

mgr ind, Krzysztol Latoszek -

mgr ind. Krzysztof Karol Booss PR, . J5. S A, i, T S e
> , e

Otrzymuja:
I, Pan Krzvsztof Kozak
ul. Jagielly 19 m, 25
(8-110 Siedice,
- Okregowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynicrow Budownictwa
- Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
.ala

ot b



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Y&P-T34-SIG *

Pan Mariusz Marcin Ryczkowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0213/06

adres zamieszkania ul. Witkowska 107/11, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznia i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-04 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgey Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Indynierdow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentormn opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadezeniv moina sprawdzié za pomoeq numery weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronie Poiskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www, piib.org.pl lub kontaktuiae sie z biurem wiasciwej Okregows| 1zby Iniynierow
Budownictwa.
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CEREGOWA ROMIBIA BWALTFIKACYIRA

WOTR-OKHCEP-O054- 2422005 Poznah, daia 20 gradaia 2005 1,

DECYZJA
Na podstawie grt 24 ust 1 pkt 2 astawy z deia 13 arudniz 2000 r. o samorzadach zavodowych architokiig,
inyrierdw budownistwa orsz ubanistéw (D24 23001 NrSpoz 40 2 péan zm) fars 12 est 1 pki L a2
mst 344 art 13 ust b pke T oraz st 4, &t 34 used pht 5 asawy 2 duia 7 1 ravio badowlans ¢ tekst
jedmelity: Dz Ul z 2003 = Ne 207 poz. 2016 2 poén mm} oz § 121 § 24 ust. § rozporzadzeniz Ministra
Infrastrukoey 2 duia 18 maia 20058 . w sprawie snodzielsveh funkel wchniczmyeh w hudewnicteie (Dr (S8 2
96 poz. 817

decyzia Okregowel Komisji Kwalifikacyine] WOIB
QIFZVIILIE
Pan
Mariusz Marcin Ryczkowski

magister lodyniet
kierunek: Elektrorechnika
urodzony dnix 11 pagdziernika 1976 ¢ w Gaicdnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP219/POCE/GS

do projektowania bez ograniczen
w specialuosci instalaeyinej w zakresie siedi, instalucii | urzadzen
slekirveznyeh | elektroencrugtyveznych

eidlowy zaknes uprawnied et ohreslony na odwTocia niniejoze) decval

DZASADNIENIE

Sidad Orzckajacy Olvegowel  Komisii  Kwalifikasying Wielkopolslde]  Okmpowsj by
Intynierow  Budewnictwa w Pozaamm na podetawiz waicsku o nadanie uprawnieh hudowlanvch
2 dniz 29 gierpnia 2005 1., protokelow ¢ postepowania Lwalifikacvinego oraz z prasprowadzonego
egzaminn, uchwala Nr /8005 ¢ dula 16 grodom 2005 1 stwierdzd, 22 Par Mariusz Marcin
Ryczkowsii posiada wymagane pravem wyiszalcenie | pralervke zawodows komeczaa do uzyskania
uprewnien budowianyeh W w/w speciainoscl 1 uzyskal pozyiyway wynik sgzaminu pa pprawnieniz
hudoyans,

1.Pagdstawg do wykonys
Glifwregs nspekiton %
204 ninisisze] deoyl shady odwolanie de ClmEvieTew

Prdowmicowa w Warszowis, 4 posreduiciwen Inz; Wevntictwa W Poznaniy
wterminie 14 dni od doty je doveszenie e
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Na podstawie art.12 ustl pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mariusz Marcin
Ryczkows}«,z Jestupowazmony w specialnodei instalacyjne] w zakresie sieci, instalacj

i urzadzer elekiryczayeh i elektroenergetyeznyeh do:

- pro_jektowama, spr:awdzama projektow budowlanych w specjalnasci objetej ninie] szymi

t!;)lﬂ‘wl": STATTL aWOWd']Jz-. nadzor ‘!LIISfSKLL,gO,

- SPrRWOWANLR }\um Ol § rzymania obickiow budowlanych z zastrzeseniam ar
6% usl.

bez cgr

Otrzymuja;
1. Pan Mariusz Ryczkowski
§2-200 Gniezno | ul, Witkowszka 107/1]
2. Okregowa Rada Izby .
3.Glowny Inspektor Nadzoru |
Budowlaneso
4.a/a
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OPIS TECHNICZNY

do zgloszenia o zamiarze przystgpienia do robodt budow~lanvch przy remoncie przegrod
zewnetrznych obiektu budowlanego wymagajacego pozwolenia na budowe
pn.: ,,Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoty, budynku gospodarczym i budynku
kottowni bez zmian konstrukcyjnych”

zlokalizowanego w Starym Kebfowie dz. nr 95/5 gm. Zelechéw pow. garwolinski

1. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zamierzenie zlokalizowane jest na terenie oznaczonym w obowigzujgcym miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Zelechéw (Uchwata Rady Miejskiej w Zelechowie
Nr XIV/93/04 z dnia 7 kwietnia 2004r. Ogtoszona Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 133, poz. 3277 z
dnia 03 czerwca 2004r.) symbolem UO/US — obiekty oswiaty.

Przedmiotowe budynki petnig funkcje:

— budynek szkoty (Szkota Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza)
— budynek gospodarczy
— budynek kottowni.

W/w obiekty budowlane zlokalizowane s3 w Starym Kebfowie na dziaice oznaczonej
numerem geodezyjnym 95/5 gm. Zelechéw pow. garwgliﬁski.

Obszar inwestycji przeznaczony pod zagospodarowanie obecnie jest uzytkowany, jest to
teren publiczny, ogdlnodostepny. Na przedmiotowym terenie znajduje si¢ budynek szkoty, budynek
gospodarczy i budynek kottowni oraz boisko szkolne i stacja uz_datniania wody. Teren jest czg$ciowo
utwardzony.

Dziatka jest ogrodzona, posiada zabezpieczony zjazd z drogi publiczne;.

2. STAN ISTNIEJACY BUDYNKOW
A/ BUDYNEK SZKOtY

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej. Bryta zwarta, prosta,
przekryta dachem dwuspadowym krytym eternitem falistym (ptyty azbestowo — cementowe) z
dwoma petnymi kondygnacjami naziemnymi. W ustawieniu kalenicowym pétnocny zachod —
potudniowy wschdd. Rzut oparty na ksztatcie wydtuzonego prostokata.

Rynny i rury spustowe z blachy malowane w kolorze niebieskim. Stolarka drzwiowa takze

niebieska, okienna biata. Elewacje w odcieniach niebieskich.



Elewacja frontowa trzynastoosiowa, symetryczna, z wejsciem gtéwnym na srodkowe] osi
(potudniowy — zachdd). Drzwi frontowe dwuskrzydiowe, przeszklone, z doswietleniem gérnym oraz
przeszkleniem miedzy parg drzwi.

Cokot niski. Brak gzymséw i zdobien. Okna tradycyjne, bez opasek i ozdobnikdw. W dachu *
niewielkie lukarny doswietlajgce strych nieuzytkowy.

Elewacja tylna réwniez trzynastoosiowa, prosta, z jednym wejsciem w czesci potudniowej.

Elewacja szczytowa potudniowa bez otworéw okiennych w kondygnacjach uzytkowych.
Jeden otwor okienny doswietlajgcy strych nieuzytkowy.

Do elewacji potnocno — zachodniej dobudowany budynek kottowni z hydrofornia.

B/ BUDYNEK KOTLOWNI

Budynek dobudowany do budynku szkoty elewacja potudniowo — wschodnig. Ta nieco
szersza od szkoty.

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej. Bryta zwarta, prosta,
przekryta dachem jednospadowym krytym eternitem falistym (ptyty azbestowo — cementowe,
jednokondygnacyjny. W ustawieniu kalenicowym pdtnocny wschéd — potudniowy zachéd. Rzut
oparty na ksztatcie prostokata.

Rynny i rury z blach\,f, malowane w kolorze niebieskim. Elewacje wymalowane analogicznie
jak budynek szkoty. Okna biate (jedno przy wejsciu, drugie w elewacji pn.-wsch.)

Drzwi wejsciowe drewniane usytuowane od strony potnocno — zachodniej.

C/ BUDYNEK GOSPODARCZY

Jest to budynek wolnostojacy, niski, usytuowany czesciowo w podziemiu. Dach ptaski
jednospadowy kryty analogicznie jak pozostate budynki. Obiekt jednokondygnacyjny.

Rynny i rury spustowe z blacﬁy, malowane w kolorze niebieskim. Okno biate, drzwi frontowe
usytuowane od strony pétnocno -wschodniej.

W ustawieniu kalenicowym pé6tnocny wschod — potudniowy zachdd.

3. STAN PROJEKTOWANY
A/ BUDYNEK SZKOtY
— demontaz istniejacego pokrycia dachowego wraz z rynnami, rurami spustowymi, obrébkami
i podbitkami oraz wykonanie nowego — ufozenie folii dachowej, tat i kontrtat oraz pokrycia z
blachodachéwki w kolorze zgodnie z rys. technicznym,
— montaz rynien oraz rur spustowych wykonanych z PCV. Rynny 150 mocowane do

deskowania dachu przy pomocy hakéw rynnowych o $rednicy odpowiadajacej rynnie.



Zachowac spadek rynien min. 0,5% w kierunku rur spustowych. Rury spustowe @120
mocowac rurhakami. Obejmy rur spustowych montowac¢ moiliwie blisko facznikéw, przy
daszku przy wejsciu gidwnym rynny @100 i rury spustowe @80, z ryn- i rurhakami
dostosowanymi do ich wymiaru,

wykonanie obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,6mm,

wykonanie nowej podbitki dachowej z PCV w kolorze pokrycia dachu,

wykonanie 2 szt. okien pofaciowych w dachu w miejscu wskazanym na rys. technicznym.
Nowe okna wykona¢ z PCV o wym. zgodnie z wykazem stolarki. Nalezy je umiesci¢ miedzy
krokwiami tak, aby nie naruszy¢ istniejgcej konstrukcji dachu,

wymiana okienek w lukarnach 7 szt. — nowe okienka zaprojektowano jako PCV o

analogicznych wymiarach do stanu istniejgcego,

Uwaga ogolna: przed przystagpieniem do sktadania zamoéwienia na nowg stolarke okienng

wykonawca powinien sprawdzi¢ i potwierdzi¢ w naturze wszystkie wymiary podane zestawieniu

stolarki!

wyprowadzenie systemowych kominéw wentylacyjnych @250 w miejscu wskazanym na rys.
technicznym,

obrobki blacharskiej kominow z blachy stalowej oc-ynkowanej gr. min. 0,6mm wraz z
wymiang kratek w kominach (te réwniez z blachy jw.) — w tym celu kominy nalezy oczyscié i
przygotowac poprzez zbicie istniejgcych tynkow przy pomocy recznych narzedzi lub lekkich
elektronarzedzi,

na budynku nalezy wykonac instalacje odgromowg zgodnie z zataczonym rys. branzy

elektryczne;j.

B/ BUDYNEK KOTEOWNI

demontaz istniejgcego pokrycia dachowego wraz z rynnami i rurami spustowymi i
wykonanie nowego — utozenie folii dachowej, fat i kontrtat oraz pokrycia z blachodachéwki
w kolorze zgodnie z rys. technicznym,

montaz rynien oraz rur spustowych wykonanych z PCV. Rynny @150 mocowane do
deskowania dachu przy pomocy hakéw rynnowych o srednicy odpowiadajacej rynnie.
Zachowac¢ spadek rynien min. 0,5% w kierunku rur spustowych. Rury spustowe ©120
mocowac rurhakami. Obejmy rur spustowych montowac mozliwie blisko tgcznikéw,

wykonanie nowej podbitki dachowej z PCV w kolorze pokrycia dachu.



C/ BUDYNEK GOSPODARCZY

- demontaz istniejacego pokrycia dachowego wraz z rynnami i rurami spustowymi i
wykonanie nowego = utozenie folii dachowej, tat i kontrtat oraz pokrycia z blachodachéwki
w kolorze zgodnie z rys. technicznym,

— wykonanie nowej podbitki dachowej z PCV w kolorze pokrycia dachu,

— montaz rynien oraz rur spustowych wykonanych z PCV. Rynny @120 mocowane do
deskowania dachu przy pomocy hakow rynnowych o $rednicy odpowiadajacej rynnie.
Zachowa¢ spadek rynien min. 0,5% w kierunku rur spustowych. Rury spustowe @100

mocowac rurhakami. Obejmy rur spustowych montowacé mozliwie blisko tgcznikéw.

Uwaga ogodlna: wszystkie materiaty i urzadzenia wykorzystane do realizacji w/w zadania musza

posiadac stosowne atesty techniczne i spetnia¢ obowigzujace normy jakosci!

4. SPEENIENIE WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO:
Dla jednostek terenowych UO/US:

1. Ustala sig, ze przeznaczeniem podstawowym jednostek terenowych sg obiekty oswiaty —
zakres prac budowlanych nie ingeruje w przeznaczenie budynkéw — bez zmian — warunek
spetniony.

2. Ustala sie, ze funkcja towarzyszaca sg obiekty sportu — na terenie inwestowanym znajduje
sig istniejgce boisko sportowe, nowych obiektéw nie projektuje si¢ — warunek spetniony.

3. Dla jednostek terenowych obowigzuja nastepujace zasady zagospodarowania i
ksztattowania zabudowy:

1) ustala sig adaptacje istniejgcej zabudowy z mozliwoscig rozbudowy — nie dotyczy, zakres prac nie

obejmuje adaptacji i rozbudowy

2) obowigzek zachowania funkcji oswiaty — bez zmiany funkcji- budynek nadal petni¢ bedzie funkcje

budynku oswiaty — szkota — warunek spetniony

3) dopuszcza sie realizacje niekubaturowych urzadzeri rekreacyjno — sportowych takich jak boiska,

place gier itp. - nie wprowadza sie nowej zabudowy kubaturowej ani niekubaturowej — warunek
spetniony

4) ustala sie¢ maksymalng wysoko$¢ zabudowy dla ew. rozbudéw — wynoszaca 3 kondygnacje — nie
dotyczy, zakres prac nie obejmuje rozbudowy ani nadbudowy

5) ustala sie minimalny wskainik powierzchni biologicznie czynnej wynoszacy 50% - projektowany

zakres prac nie ingeruje w teren dziatki, bilans dziatki, w tym powierzchnia biologicznie czynna

pozostaje bez zmian



Bilans terenu:

- projektowany zakres prac objetych niniejszym zgfoszeniem nie wptywa na zmiane bilansu — bez

zmian,

5. POZOSTALE DANE
Powstate w trakcie wykonywania robét:

— ewentualne zanieczyszczenia (np. gruz) muszg zostac zutylizowane na koszt Wykonawcy, a teren
doprowadzony do bezpiecznego korzystania z niego przez mtodziez szkolna.

Podpis:

Siedlce, marzec 2020r.
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji odgromowej dla inwestycji pn. ,,Wymiana
pokrycia dachowego na budynku szkoly, budynku gospodarczym i budynku kottowni bez zmian

konstrukcyjnych” w miejscowosci Stary Keblow dz. nr geod. 95/5 gmina Zelechow.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do opracowania projektu stanowity:

e podktady architektoniczne budowlane,

e obowigzujace normy i przepisy

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera instalacje:

« instalacje odgromowe

4. OCHRONA ODGROMOWA
Zwody

Jako zwody nalezy wykorzysta¢ blache ocynkowang pokrycia dachowego (warunek grubosé¢
min 0,5mm). Zwody powinny by¢ mocowane w sposdb trwaly wspornikami przystosowanymi do
pokrycia dachowego (wsporniki do drutu ,, na FELC” w odleglosci min. 5 cm od dachu niepalnego lub
trudno zapalnego. Odleglo$é pomiedzy wspornikami 1 m. Utozenie zwodéw na dachu nie moze by¢
dobrowolne. Wszystkie metalowe elementy znajdujace si¢ na dachu potgczy¢ z instalacja odgromowa.
Przy kominach umiescié¢ z tylu iglice kominowa o wysokosci min. 1,5m polaczona ze zwodem

poziomym za pomocg przewodu odprowadzajacego FeZn 25x4mm?. Maksymalny kat ochronny 76°.

Przewody odprowadzajace
Jako zwody odprowadzajace wykorzystujemy sztuczne odprowadzenia. Przewody te
instalujemy wzdluz prostych i pionowych tras, stosujac drut stalowy ocynkowany o $rednice 8 mm.

Przewody odprowadzajace poprowadzi¢ jako naprezne.

Przewody uziemiajace

Do potgczenia przewoddéw odprowadzajgcych z uziomem stosujemy przewody uziemiajgce. W
miejscu polaczenia powinien znajdowaé si¢ zacisk probierczy ZK, umiejscowiony w puszce
doziemnej. Zastosowa¢ lgcza kontrolne czterootworowe. Jako przewod uziemiajacy zastosowaé

bednarke ze stali ocynkowanej o przekroju 25x4 mm?’.



Uziomy

Do celow ochrony odgromowej nalezy wykonaé¢ sztuczny uziom otokowy wykonany z
wykorzystaniem plaskownika stalowego ocynkowanego na gorgco o wymiarach 25x4 mm. Uziom
otokowy nalezy ulozy¢ na glebokosci min. 0,7m i w odlegltosci min. 1 m od $cian i schodéw szkoty. .

Do uziomu nalezy przewdd uziemiajacy poprzez ztacze spawanie zabezpieczone tasmg
wypierajaca wode.

Rezystancja uziemienia obiektu nie moze by¢ wigksza niz 10 Q.

Po wykonaniu nalezy dokona¢ przegladu instalacji piorunochronnej ze szczegbélnym
wskazaniem na jakos¢ polgczen pomigdzy siatka zwodow poziomych na dachu, a potgczeniami ze
zwodami odprowadzajacymi i zlgczami kontrolno-pomiarowymi. Po wykonaniu instalacji
piorunochronnej na dachu nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia metoda udarowa,

sporzadzi¢ protokdt pomiaru i zalaezy¢ go do dokumentacji powykonawczej.

5. OBLICZENIA

Dobrana klasa ochrony LPS — III



Project: STARY KLEBOW

NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 62305-2
STANDARD Eaiton

2005-01

Wymiary oblektu:
Diugosc abieitu (m): 47
Szerokost obisktu (m) 13
Wysokost powierzehni dachu (m)*: 10
Powierzehnia rownovazna (m2): 7 038 m2

Wilasciwosci obiekiu:
Ryzyko pozaru lub szkody fzyczne: Zwykie
Shustecznoss ehranowania cbiekiu, Sredma
Wewnelrzne oprzevodowanie Nisekranowane

Whiyw otoczenia:
Wepdorynnik polozenia Cdoschniony
Wepdezynnik doczena Migska
Liczha dni burzowych: 28 days/year
Roczna gestost wyladowan: 2.8 flashesikmz

&rodki ochrony:
Kiasa ochirony LPS: Hlasa il
Srodki echrony ppoz.; Systemy reczne
QOchrona od przeplec: Laczenie hiko na wejseiu linf

Linie uslug elektrycznych:
Linia zasilajaca:
Rodza] wprowadzanych linil: Kabd w deml

Rodza linii 2ewnetrznych: Nieekranowane
CObecnose transformatora SMinn: Brak transformatora

Inne linie napowietrzne:

Liczba dinii przewodzacych: O
Rodza] inii zewnetrznych: MNizekranowane

inne linie kablowe:
Liczba linit przewadzacych: O
Rodzaj inil zewnetrznych: MNisekranowane

Rodzaje strat:

Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:
Speciaine zagrozenie 2ycia Wysoki paziom paniki

Typ 3 - utrata dobr kulturalnych:
Utrata dobr wshutel pozaru: Brak dobr kulturalnych

Utrata 2ycia wshutek pozaru: Obiskty handiowa, szholy .

Utrata 2ycia wskutek przepiec: Nie dotyczy

Typ 2 - utrata podstawow ych uslug:
Utrata usiug wskutek pozaru: Brak usiug
Litrata ustug wskubek przepiet: Brak usiug

Typ 4 - straty materialne:
Specjalne ryzyko stratt Ryzyko skazenia
Straty wskutek pozayu, Biure szkola
Straty wskutek przepies: Muzeum, szkola
Straty porazeniowe, Brak ryzyka porazania
Tolerawane ryyko strat: 1na 1000

Wyniki obliczen ryzyka:

Tolerable Direct Strike Indirect Strihe Caleulated
Risk Rt Risk Rd Risk Ri Risk R
Utrata zycia ludzkiego: 1.00E-05 248E-06 2,28E-06 4.76E-06
Utrata usiug poblicznych: 1,00E-03 0.00E+00 0.00E+00 O00E+00
Utrata dobr kulturalnyeh: 1,00E-03 0,00E+00 0.00E+00 0,00E+00
Straty materialne: 1,00E-03 1,18E-04 8,63E-04 982E-04
IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3 - Database: Version 1.0.3 NC

{EC Central Office Support (Tel: +41-22-010 0211)
Copyright ©: 2005, 1EC. All rights reserved

hlnejsey progiam jest ponicony w anaiizie raznyeh czynniliow przy coenie ryzyia srat piorsnowel. Nie ma meslivos bsegiedn
clemantow profe ewych, ke moghby teyic obiekt modg] lub basedzie] podatnyn na sziedy pioiunowe. W nietypowypst
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' NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 62305-2
STANDARD Mt

Project: STARY KLEBOW

Wyniki odnoszace sie do powierzchni zbierania i czgstosei:

Ad - pewderzehnia rownoowazna zhierania bezposrednich frafien w obiekt ;gg ﬂmﬂ Hoi
M - érednia roczna liczla hezpedrednich tafien w ehiekl ! el il
Am - powiarzchnia Zhierania trafien pobliskich powodujacych naplecia indukowane w ohiekce Gﬂggil;g;iy "
Mm - srednia roczna liczba trafion pobliskich indukujacych przepiecia w olbiekeie W yea
Act « powierzchnia zhierania bezposrednich trafiern wlinie napowdetizna ?ﬁgﬁ:ﬁe .
L1~ érednia roczna liczba bezposrednich | iebezplecznyeh trafien w linie napowdetrzna = sea
Alt - povierzehnia Zbletania lrafien pobliskich w2gledem Hnll napowietizneg] U Egg ﬂogghrgéym'
NIt -~ srednia mezna iczba tafien pobliskich wigledem linii napowi etrzne]. indukujacych w nisj szhodlive przepiecla L

-
Acl - powlerzchnia hierania bezpod ednich frafien w linie kablowsy g‘ngﬁm; o
L2 « srednia raczna liczba hazposrednich | niebezpiecznych trafien w linie kablowa Lot b
A2 - powierzchnia zhierania posrednich trafien wlinie kablowa gﬁ%g%’sﬂh‘imm
N2 - srexinia roczna liczba trafien pobliskich wagledem linii kablowe|, indulujacyech w niej szhodliwe przeplecia . !

Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:

RA1- ryzyko grodnych napled lrokowych | dotykowyeh wewnaliz i na 2ewnatrz bezp oérednio trafionego clriekdu 1.87€08
RB1- ryzyko szhéd powedowvanych pozarem, chaplogja, skutkami mechanicznymi | chemicznymi przy b ezpogednich trafieniach w ch2 HGE-QG
RC1 - ryzyko aworii urzadzen elekiryoznych/elekironicznyeh wikutek przeplec prey bezpeosrednich trafieniach w obiekt 0.0RE+CO
RiAT - ryzyhe awardl urzadzen elektryeznyeh/alelironicanych wekutel przepiec pray trafieniach w peblizu obiekiu C.COE+CO

1 - ryzyko graznyeh mapige irohawyeh | dotykowych wewnaliz i na zewnal chiekiu przy trafiesiach w linie 1.82E08
RV - ryzylie s2kod powodowanyeh po2arem. eksplozja, skutkami mechanicanymi | chenvicanyn i przy b afieniach v linie 2,28E-06
RV - ryzyho awarll Ur2adzen elektrycen yohielekironicznych wshulek przepict pray trafieniach w linie 0,00E+00

1 - ryzyke awaili uzadzen elektr yoznychielekronicznych wskutek przepied pzy trafieniach w poblizu fnl 0,C0E=-00

Typ 2 - utrata podstawowych uslug:
RBZv ryzyo szkod powodowanych pozarem. elsplozia, skutkami mechaniernymi | ehamisznymi pray b ezposrednich trafieniach w chRBOE+00

RC2 = ryzylo awarll urzadzen elekiryeznyeh/elakronicznyeh weokutek przepiod przy bemp esrednich trafianiach w obinid 0,00E+00
RME - ry2yko awaru urzadzen eleklmznychMemon-cznyoh wrtkl.nek pmpuae ey traf eninch w poblisu okl eltu 0,COE+DD
R - ryeyko sahd yeh | im I ch Wini przy lrafieniach w linie 0.00E400
RW2 - ryyko award ur.!adzen aekmm)d\felekmlcznwh weskutek przepiet przy traflenlach w linle D,C0E+00
RZD - ryko swar urzadzen elekiiyeznycivelekronicznych wskulek przepied przy hafieniach w pablizu ini 0.COE-GO

Typ 3 - utrata dobr kulturalnych:
RB3 - ryzyke s2ked powodowanych padarem. eheploza, skuthami vt | cheminznyml praly b empodradnich trafierach w osRRGEE+00
V3 - ry2yio s2kad powodowanych pe2arem, elisplozja, skutkami mechanic2nymi | chemsanyini pryiratieniach w lime 0.GOE+D0D

Typ 4 - straty materialne;

A4~ ryzyko groznych napied kokowych | dotvikowych wewnabiz | na zewnatrz hezposrednio trafienego obiekiu B.0BESCO
RB4 - ryzyko szkod powodawanych pezarem. elsploZa. skutlami mechanicznymi | chemicznymi pray b ezpodrednich trafieniach w ohBBSE-05
RC4 - ryzyke awarii elektryeznychilelektronicznych urzadzen wskutek przepied przy bemodrednich trafieniach w obield 1.97E08
Rivid - ryzykn awarll urzadzen elekirycznychielektionicznych wskutek przepied przy trafieniach w poblizu olisktiu 6,16E-04
RU4 « ryzyka granych napiec Iunkm,uch i dulsdwwyl:h wewnaliz | na zewnatrz obiektu przy trafieniach w linle 0.0CE=GO
R4 - ryylon el d., it vk leuth me-:ham.:zhwm.chanwanwjplzyiraﬁeﬂlueh w linle B8, 11E-05
R4 - ryzykio awari urzadien elektryczn vch.'ele:k!ramcznych weshutek orzaplcc przy trafieniach w bnie 6,07E-05
RZ4 - ryzyhe awari tizadeen elekiryeznychiclekrenicznych wskutek przepled przy trafieniach w poblizu finl 958505
IEC Risk Assessiment Calculator: Version 1.0.2 Database: Version 1.0.3 NC

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-2190211)
Capyight £ 2005, IEC. All rights reserved,

Nirlejary program just pomoany w andlizie régnych ez wmilidw prey osenie ryzyka sirat plorunowych. Nie ma mozliveso uwzglednienta wszysthich
slementow projekicwych, kiore moghty czyni¢ oblekt mniej lub bardzie] podatngm na szhody ploranowe. W nislypowyeh prayprdkach STk
wealzoive | matetialne maga byc bardzo wadng | pewinny bye dodatkowe uwaglodnione w ohliczeniach, Program lenjest praeznaczony do stosowania

w powiazaniu z norma G 23082,




BUDYNEK GOSPODARCZY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji odgromowej dla inwestycji pn. ,, Wymiana pokrycia
dachowego na budynku gospodarczym bez zmian konstrukeyjnych” w miejscowosei Stary Keblow dz.
nr geod. 95/5 gmina Zelechow.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do opracowania projektu stanowity:

e podklady architektoniczne budowlane,
» obowigzujace normy i przepisy

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera instalacje:

« instalacje odgromowe

4. OCHRONA ODGROMOWA

Zwody

Jako zwody nalezy wykorzysta¢ blache ocynkowang pokrycia dachowego(warunek grubo$¢ min
0,5mm). Zwody powinny by¢ mocowane w sposob trwaly wspornikami przystosowanymi do pokrycia
dachowego (wsporniki do drutu ,, na FELC” w odlegtosci min. 5 cm od dachu niepalnego lub trudno
zapalnego. Wszystkie metalowe elementy znajdujace si¢ na dachu potaczy¢ z instalacja odgromowag.

Przewody odprowadzajace

Jako zwody odprowadzajace  wykorzystujemy  sztuczne odprowadzenia.  Przewody
te instalujemy wzdiuz prostych i pionowych tras, stosujgc drut stalowy ocynkowany
o $rednice 8 mm. Przewody odprowadzajace poprowadzié jako naprezne.

Przewody uziemiajace

Do polgczenia przewoddéw odprowadzajacych z uziomem stosujemy przewody uziemiajagce, W
miejscu  polaczenia powinien znajdowaé si¢ zacisk probierczy ZK, umiejscowiony
w puszce doziemnej. Zastosowal tacza kontrolne czterootworowe. Jako przewod uziemiajacy
zastosowac bednarke ze stali ocynkowanej o przekroju 25x4 mm?.

Uziomy

Do celow ochrony odgromowej nalezy wykona¢ sztuczny uziom otokowy wykonany

z wykorzystaniem plaskownika stalowego ocynkowanego na gorgco o wymiarach 25x4 mm, Uziom
otokowy nalezy ulozy¢ na glgbokosci min. 0,7m i w odleglosci min. 1 m od S$cian

1 schodow szkoly. Do uziomu nalezy przewdd uziemiajacy poprzez ziacze spawanie zabezpieczone
tasmag wypierajgcg wode.

Rezystancja uziemienia obiektu nie moze by¢ wieksza niz 10 Q.

Po wykonaniu nalezy dokona¢ przegladu instalacji piorunochronnej ze szczegdlnym wskazaniem na
jakos¢ polgczen pomiedzy zwodem poziomym na dachu, a polaczeniami ze zwodami
odprowadzajgcymi i zlaczami kontrolno-pomiarowymi. Po wykonaniu instalacji piorunochronnej na
dachu nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia metoda udarowa, sporzadzi¢ protokd! pomiaru i
zalaczy¢ go do dokumentacji powykonawczej.



S. OBLICZENIA

Dobrana klasa ochrony LPS ~ IV

NORME CEl

Project: STARY KLEBOW BUDYNEK GOSPODARCZY

INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL
STANDARD

62305-2
i

Wymiary obiektu:
DHugoss chisktu (m): &
Srerokost obiekiu (m): &
Wiysokost pomerzehni dachu (m)*: 3
Powierzchnia rownowazna (m2): 506 m2

Wlasciwosci obisktu:
Ryzyho po2ari lub szkody fizyczne: Zwykle
Shutecznost shranowania chiekt Srednia
Wewnetrzne oprzewodowanie: Nieskranowane

Wirlyw otoczenia:
Wspdczynnik pota2enia; Odoscbriony
Wapdiczynnik otoczenia Podmigiska
Liczba dni burzewych: 28 daysivear
Roczna gestosé wytadewan: 2.6 flashesihkm?2

Srodki ochrony:
Kiasa ochrony LPS; klasa [V
Srodki ochrany ppo2.: Brak srodkow
Cchrona od przepied: Brak ochrony

Linie uslug slektrycznych:
Linia zasilajaca:
Rodzaj wprowadzanyeh linii: Kabed w ziemi
Rodzaj linii zesnietrznych: Nieekranowane
Checnoge trangformatora SNinn Brak transformatora

inne linie napowietrzne:
Liz2ba linit przewod 2zacych: O
Rodza) linil zewnetrznych: Nigekranowane

Inne linie kablowe:
Liczba hnil przewedzacych:
Rodzaj linii 2zewnatrznych: Nieekranowane

Rodzaje strat:

Typ 1 - utrata Zycia ludzkiego:
Spacjaine 2agrozenie zycia: Brak szeregdnego zagrodenia
Utrata 2ycia wshulek pozaru: inne obiekty
Utrata zycia wskutek przepiec. Nie dotyczy

Typ 2 - utrata podstaw owych usiug:
Utrata ustug wskutek pozaru: Brak uslug
Utrata uslug wskutek przepisc: Brak uslug

Typ 3 - utrata dobr kulturalnych:
Utrata debr wskute pozaru: Brak dabr kulturalnych

Typ 4 - straty materialne:
Specjalne ryzyko strat: Bral specjalnego zagrozenia
Straly wehutek pozary: Nie detyozy
Straty wshulek przepied: Inne cbhiekty
Straty porazeniowe: Inwentarz Zywy wewnatrz
Tolerowane ryzywo strat 1 na 1,000

Wyniki obliczen ryzyka:

Talerable Direct Strike
Risk Rt 2 Risk Rd
Litrata 2ycia ludzkiego: 1.00E-05 2,88E-08
Utrata usiug poblicznych: 1.00E-03 0,00E+00
Utrata dobr kulturalnych - 1.00E-03 GO0E+C0
Straly materialne: 1.00E-03 2 84E-07

Indirect Strike Calcufated
Risk B} Risk R
627E-08 §,30E-06
0.00E+00 0.00E+00
Q00E+00 0.COE+00
141E-04 141E-04

IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3

Database: Version 1.0.3 NC

IEC Central Office Support (Telz +41-22-918 0211}
Copyright & 2005, IEC. All rights reserved

Mimeiszy program jesl pom oooy w snaizis iy ! przy soenia yzyia shad piorusseyeh Nie ma modiwosel wsagiednishia wasysiidch
elementod projakiowih, kde moghby cami : Iub bardzae podaliyin he 2kedy prerinowe. W osislyposyeh przypadkach ookl
ausikewe  malertalne mega hyd hardzo wazne | posiany by dodetows uwaglodnions w ebiiczentach . Mrogram ben jos przeznaczony do slosawania
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6. UWAGI KONCOWE

* starg instalacj¢ odgromowg z uwagi na remont pokrycia dachowego nalezy zdemontowag,

o wszystkie prace wykonywa¢ wedlug obowigzujacych przepiséw, norm,

» wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy opisaé,

 przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy wykonaé pomiary rezystancji
uziemienia,

» wszystkie uzyte urzadzenia i materiaty powinny posiadéé niczbedne atesty i certyfikaty,

o sporzadzi¢ metryke instalacji odgromowej,

» po zakonczeniu robdt zgtosi¢ obiekt do odbioru technicznego.

Projektowal: Sprawdzit:

mgr inz. Krzysztof Kozak mgr inz. Mariusz Ryczkowski

mar inz. Krzysztof Kozak
U Besdinesdomt i gon = ceann b gigoniceen

_,(L___;J st skl

gt e boene elycamych

vurgjtlecn ikt

Nr MAZ/0538/PBE/1S

e
1 RARO0TI



REyE

R

U0L 3 pyszeuil Uz/ad Byleupag
Amoyolo woizn

FHSZ UZied

Iuwaizn pomaz.id
IEmfﬂ_uwg - Jnup

(suwaizop azozsnd m aujosjuoy azokz

Bluzdideu aIuBMDIOW
8 1} UZ/24 yup Aoefezpemoldpo pomazid

wwg'g "uil JB o epojels eyoe|q
14SIU Awoizod pomz

IFOYI0ZI IMLSHYM
¥AMOYLYAOD DYMOSOLSYZ IVIINT W ‘FZS0x) HOANZDIDMYEMIN HIVISFIIWM
ODIMOHIYA VIDALHO IZHOTON M IENYHI WO MIMOTYLS _

AHOYTE Z WIHINLEYS SNOINTIZOZEN WAMOHIYD WIZY M WININGY Z NHOYT IMALS ¢

MHIYA IZH0T0N M ND00L 0D ANYIDS OO INYMODOI ¥NADNTY SMOLENGS AHNY ¢+
'NHOYD IZYO10M M W30S 00 INYXYH N0 OO0 INYMOD0N H¥NADMTY ANNAY  + _

LIAYHE 3ZHOT0M M MNADNTY AHDIYIE Z YNYNOYAMN MOQdYIO ¥YLI800d

1owmn

NHIYA 32070 W 0ZLE HMNADNTY YHNNAE

NHIYA 3Z4070M M 0DL@ MNADNTY YAMOLENDS vHNy

Lidv0 4070 -
WAMOHIYIOHOYE - JIDAYHO - INSHYHIYIE IMBOHBO 'HIYA

VINTZOVNZO

MOHO3TIZ 'O

MOIFIN AHVLS

=
!
o

‘0M)SUSZ310ZagqaIl aupdaz U Yakuuossod goso ZDIO MOYIUMOIDID DIUDZDIDU 28] BIUZOMZ0)
¢ fcﬁ mwmm.‘ f _mw oUUDIDIS b Nw_s: .mm_u.m_qc;oa Agapou mun_“b&&w& 89‘% ﬂ&wﬁm& G
‘yuaonpoyd Auldapipysur twasds Aujaidwoy yodobuoup)s Upzbimzos yokmowalsds
a.hcuzamwem&c A.ER_‘ %S*\? uﬁ:&»%« w_ w__cu&uw_u .n.__cum.owws @:u;omoum_mm &ﬁmmmi b
‘bylfoynisuo
"DUZIILOINS}IYID ..ﬁﬁ.a yosyopsozod M_Eanng z niuazobjod ;..agsbu NEﬁx?m T
‘buzowyos) bzpam zoso (wALDMODNg Wwampid o0ipisu OIUDUONAM IWAUZIIUYIE) ILUDNUNIOM
,_,___M .Mxmh.wEumaﬁgﬁc.%gﬁmmfgo z mavamw_ uw&x\m_ wacﬂscoE.b_wa Hu.c__w 5) 7
.&o&_mao oU opid Walodzoodzol
pazid BompuoyfM zazid pjuazpMpids op bs ApiwAK | ¥of suzouyoa] AjaWwoind suppod alsAZsH |

it

IVOVMIMN

‘BluBMOUOIYUNY
fal 1 1fbeEsL elueuoyAm obamojpimeld op auzosuoy e sjeinaiu mé suesido | suemoslieu
fiepsoz aigpy  ‘moiswae  YopIsAzsm  swellpdibzmn - 1sal  Aomeuoyim  wanzBIMOgO
awffopjusuo suepod bs fomopyelosd iopuswnyop M suomelspezid  mopgusieLl  jOSOj|

‘aejuswinyop farea m AiAg apemez Agyef
‘wey fomeuvoyAm ejp sokinzbmogo ks ‘famoeusiew 1beyyioads Azo femosidoe TemoyunsAl
fomopyalord ioppuswinyop 108820 yoimjoyfauopy M auepod ewebewAm gy afbeuuou

yuApnNg m yaAokfaiws ifoeeisu WALZoApE) Wieuels Zeio zuelg Yyofelsozod
nueyunsfy z awzoby osemAnedzos Azsjeu 3w?5mb eu apemez spewuojul “gueyslioid |
elojsemu) zezid ouemo)deoyeez | euojupobzn ooblezpezidim pAq kzsnw ejpoysfoid M
yofuemez 1Bojpuyse) qnp mopeusiew Aueiuez ‘Ausiwz emyezsp\y CBLBlUsElAM Yol wWa(es
gweyefoid wh) o jwopemod ajuzoomzeiu osousefeil qny jasouzelqzol exiodeu BIMBUOYAA
‘viuems) fof aioyen m qny toeziess op weiuaidbisAzid pazid yezep ‘nzejuow | nBojoLLIS)

weiky pod domeuoydm zozid euozpmeids 94 oulimod emopyeloid eiez .Ewom__ g
‘yoeoslaiw yofuemouodosdez M ejueLoN M Yol
1somizow Walky pod ibeeisy eluszpemold ses eluepsfoid zezid yofuemepod qum\,.Nme

eluszpmeids op Auemobygoz jsal eomeuoyim yoimozejuoll oeid op weiusidBisAzid pezid *|

o . e

iIANZV/N

‘15 9 "Xew oBamouold npomz Auoiyoo Ik
uza 4 obaoklezpemoldpo npomazid |

whwoizad wWapomz 8z euazoklod 'Wg' | =H Eme
g Yyuza4 ninp Z oeuoyAm &

(IVIYS]

fauemONU/20 [oMO|E)S AliSE) Z A
obaoklewsizn

0B2amey010 NUIOIZN SUBMEC

[auwaizop azozsnd m aujc




b | === 3 = H
j g0z
g | =
e o i - ) e _
s o | ]
_ _ e | R = o el - _ _ _ _ ol - - _ _ oyt = g ey
-]
f I__..
Mz
L |
|
e e I R Fe S s - e o miz - iz = | r o ‘_—-.
" B ooz s w
£-MZ ﬁ S-MZ U [=Nd5

MSHYHIFE

‘BluBMOUO[YUNY
meid op auzosiuoy e sjdMhaiu ma suesido | auemosiigl
isAzsm  susiupdiizmn  jsal  Aomeuoyim  wewzBimogo
jgloid  jfoejusunyop M auomelspazid  mojEuo)EWw | 19Sa))

‘orjusWNyop falea m AjAq enemez Aqyel
0 Bs ‘famojepsiew tbeyydoads Azo [amosido ..,Faoxcm“b
- Yaimjoyfeupiy M euepod eweBewfim gnp  afeuuo)

Aoklaiust 1fog(eisul WAUZOAINE) Weur)s Zelo Zuelq yoAmelsozod
| Azajeu :w:nmb Bl 8UBMEZ oPeunojy ‘ejueyefoid |
| suoiupobzn ooklezpezidim pAq Ezsnw epysford m
jew Auenuez ‘Auejz emyezsp, CeluSIUSEIAM YDl Wa(B0
J0IMZBIU ‘psouselBil qn| 1asouzZalgzol exlodeu BoMBUONAA
) 0p wWaluaideishzid pazid ezap 'nzejuow | ybojouyss)
suozpmeids  ofq oulmod emopysford awezkmzoy 'z

‘yorosfaiw yoAuemouodoidez m ejueioyim yo)
uezpemold sel) eemelosd zazid yofuemepod LoIsAzsm
eameuoyim yokmozejuow oeid op tususidbisdzid pazig *|

e e

iSNZ YA

15 9/ 'xew oBamoun|d npomz Auoiyao ey ‘W g i
uza 4 obaoklezpemoldpo npomazid kzowod ez

wiAworzod Wapomz 8z euozokjod ‘WG’ | =H emouioy eolb] - .
g yuza4 nynup z seuoyinm Amouoid pomz -
WWFXGZ U724
fouemoyuAa0 [aMoIBIS AWSE] Z AMOHOI0 LUDIZMN -  —e——
obaakleiwsizn npomazid |

ofamoyo10 nwoizn auemeds aiuazokjod -

8
@
O

YINIZOVNZO

ENZOE}Z -

[auwsizop azozsnd m au|joljuDy 8ZoB|Z -




ootL:l

HEAS sEpdpog dovlepaeldg
seri g 1 GL/3B4/8C50/ 29N dn |
Lt _‘ WDZOM 10125AZay czur Jbw !
TREURI “epdpag auepgalodg _

JNZOZC0 omowoibpo oflapmsy)
e caty |
ajsuey uonuz zagq wAhzouopodsob nwufpng ou _
it abamoyzop odnjed oupDiuAgm |
ynzy semal |

£ ) oy L |

moyzee7 "whb ¢/gs Ju Zp 292 g0c 999 “wox s |

; . ¥ DHOPOP N B3ipEIS OLL-BO |
#o1g8y Aioys

BRIV (O BUE [MOPRE - OSI0IEMISSUOY BILMOIE]]

esudgoy vumop

U0l 58 pxgz-ui uz/e4 Byieupaq
Amoyojo woizn

I/ gm_g pod Dp-an yoewfaqo

eu Of 4 bJeupaq op "IBpOo 92N M SIUEMODOLW
e)Jeupaq Aokleiweizn pomazid

w/ EMIBUPS] - JNIP

au|joljuoy azokjz

o

LUG') 00 aiuemodow 'IN-N femoisnds Aint | nyuky op
yoAujesiamiun ysewlsgo eu aluemoooll
8 U Uz/a4 1np foelezpemoidpo pomazid

L\.v Wwiwg'o "ui 16 0 emolels eyoe|q
v il pisiu Awoizod pomz

IFOYI0ZI SMLSHYM
WAMOXMLYOOA JYMOSOLSYZ (WIINTTYH '3ZS0M) HOANZOIONVYHEMIN HOVISraIMm  »
ODIMOHOVA FIDANNOD 3ZH0TI0N M MENYHT MO raMOTVLS
AHOYTE Z WIHONLYYS INOINIZZIZSN WAMOHIYA INGZYTAM WININOX Z NHOVA IHALS  +
‘MHOVQ SZHOTOM M ND00L 0D ANYIOS 00 SHYMOIOW HNADNTY IMOLSNES Adny  »
‘MHOVA IZHOTOH M WIS 0D INVIYH NdYH0 00 SINVMODIOW MNADNTY ANNAY o
“LI4YHD FZHOTOH MMNADINTY AHOYIE Z YNYNOHAMA MO0 WHLIBAOd  *
19vmn

NHIYA 3ZH070W M 0212 HNADMIY YNNAY

MNHIYO IZHOT0H M 00L@ ANADNTY YAMOLSNS vene

LidvHs 4OT0H -
YAMQHIYAOHIYIE - 3IDAEM0d - IMSUYHIVIE IMEQHE0 'Hova

YINIZOVNZO

MOHOI13Z WD

MOIEIN AYVYLS |
0 ? |

O0L-1 NHOVO LNZY

L-MZ

..__T..l..o )

‘OM}SYsaZaaldzageil_aupdqz pu yofuuosisod goso Zojo MQYIuMOoDJd DIUDZDIDU Z3q SIUZDMZOJ
,. ﬁ:wu\mmﬁmnm f .mwmaéEam bAzsjou Z” Jizpomosd wm&?_ aulfapjosur aopud sisAzsy G

‘Djusonpaid Aulfoooysur weysds Auaidwioy yafobmoupys yozbimzos yodmowsysds
:.En&o%&mﬁbﬁk_. ucqwﬁz w.,__.u«awmmco«..w wcm&m“w .Ecﬁuow.scmcufcmsm.ww anfIsAZsy ¥

“bulfoyngsuo;

‘buzawopyajiyosn (zupsq yofipysozod ._Ecuc%b 2z :.Emuu_w.&_& M JoMA) wefw%‘@ by
‘buzatuyaa) bzpaim n%ho mt%wb:n wempad ‘i uu_mw.m:__ u__:.ﬁa WAUZOILYD9] IWOYUTLION

"Nd ‘dHE iwpsidezid nwAobinzbimeqe z aiipobz pbudy .w.___chw_EE 001" aNISAZSH 7
.u__uw%mo pu oo4d waiodzoodzol

pozid 3ompuoyAm zozid pluszpmpids op bs fowudm 1 ol suzowyosj Aujswoiod suppod ' anyjsizsy |

‘gluemouofoyuny
fol 1 1beeisu elueuoyAM obamopimesd op auzdsiuoy B @jdna gnj euesido | eUBMOSAIeU
figsoz  aiop  ‘Mojuswisle  YopsAzsm  eusupdibzmn  jsaf mua___w:aig Wwamzeimogo
‘uffoeuauo suepod bs femoplefoid ifoejusiumyop m euomeispezid  mojeuejew  josolf

WfoejusiUnyop fafea m AAq suemez Agyel
‘ye] fomeuoydm ep eoknzbmogo bs ‘lamopeusiew jbeyyioads Azo femos ‘famoyunsAi
‘femopysfoid ~ jfoejuswinyop 105620  yeimjoyfeiop M euspod ewefewim qnj - efoeuliouy

‘nyuApng m yoAkoefeisi iberelsul wAUZoApe) Weuels Zeio Zueiq yoAeisozod
jweyunsAi z osuzoby pemAnedzos Azeeu myu BU ouemez speuuo ‘guepslosd |
eiojsemul zezid euemoldsoyeez | euopobzn coklezpezidim pAq Ezsnw  eoyefoid m
yokpemez | yoe) gn] mejeusiew AuBiWEZ 'AUBILZ eyjeZSpN EIUSIUSEIAM ydl Wejed
ejuepefosd o jwopewod auziomzeiu ‘1DSousefaIl QM%HBNE eyjodeu eameuoiy
‘guemsy fof sioyen m gny ibezjess op wejusidbisAzid fezep 'nzejuow | pbojouyos)
wepky pod dome zozid oeuozpmerds 9Aq ouumod emopyelosd ewezEmzoy 7

weily, pod M g, SRS Rkt R
1somizow JOE[E]SU BIUSZPE, Sel] Bjueps 2ezid yoAu 1Y)
&wﬂw:_?_ﬂam op .Emkg&.o.ﬁuﬁ 189/ BOMBUOYAM :.mnzonmhcoE oesd op :..&Eu_ﬁwqmmﬂ_.uﬁ pozid ‘L




