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Do wszystkich oferentow

Wyjasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia

Dotyczy: zapytania ofertowego,, Modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie gminy Zelechow”

Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ~Prawo
zamowien publicznych ( dz. U. z 2029 r. poz 1986), zwanej dalej w skrdcie p.z.p. do zamawiajacego
zostaly wniesione pytania dotyczace zapisébw w SIWZ wraz z zalacznikami.

1. Czy w obydwu inwestycjach nalezy zastosowa¢ oprawy Philips Led 49 bo s3 to oprawy 2 razy

drozsze od opraw Grenie , ponadto oprawy Grenie podane w projekcie nie spelniaja wymogéw
podanych zapytaniu.

2. Czy w dokumentaciji linii nn o$wietlenia ulicznego Lomnica nie zaszla pomylka obmiar poz. 2
3szt stup n1-10.5x3,S chyba powinien by¢ na 10.5x 2,5 lub 10.5x4,3 prosze podaé ktore zastosowaé?

3. Czy skrzynka SON nie powinna byé¢ 3 komorowa bo ta co jest w projekcie juz nie jest
akceptowana przez PGE ?

4. Czy przy montazu slupéw bedzie Inspektor Nadzoru Budowlanego powolany przez
zamawiajacego, ktory oceni prawidlowos¢ posadowienia slupéw w ziemi i montazu plyt
ustrojowych i stopowych?

Zamawiajacy wyjasnia zgodnie a art. 38 ust. 2 p.z.p.

Odnos$nie;

pkt. 1- zastosowane oprawy musza speinia¢ parametry techniczne okreslone w czesci I zadania .
Parametry te muszg réwniez spelnia¢ oprawy oswietleniowe do montazu w II czesci zadania

pkt. 2- nalezy zastosowac¢ stupy nl- 10.5/2,5,
pkt-3- nalezy zastosowa¢ skrzynke SON zgodnie z wymaganiami PGE,

Pkt. 4-Zamawiajacy przewiduje powotania Inspektora Nadzoru, co nie oznacza ,ze bedzie w sposob
ciagly nadzorowat prace montazowe.



